
1 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

遣方 6.48

6.5 6.5

㎡

墨出し 6.48

6.5 6.5

㎡

養生 6.48

6.5 6.5

㎡

整理清掃跡片付け 6.48

6.5 6.5

㎡

枠組本足場 高さ12m未満 104.59

建て地幅900　期間2ヶ月 105 104.6

㎡

安全手摺り 枠組本足場用　2ヶ月 20.52

20.5 20.5

㎡

内部仕上足場 H=1.8m　並列 6.48

脚立足場　1ヶ月 6.5 6.5

㎡
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6.48

(6.03+4.23)*2

計算式

6.48

21.56*2+37.11+24.36

3.60*1.80

6.48

6.48



2 土工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

根切り つぼ堀・布堀 (19.33-0.85)*1.50 27.72

28.2 0.85*0.60 0.51 28.2

m3

床付け つぼ堀・布堀 19.33-0.85 18.48

18.5 18.5

m2

残土 地業 1.62 2.20 0.18 0.297 4.30

12.8 捨てコン 0.54 0.54 12.8

m3 基礎コン 1.70 6.21 7.91

埋戻し（B種） 発生土 根切り 27.72 0.51 28.23

小規模土工 15.4 残土 (12.8) -12.80 15.4

m3
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3 地業工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

砂利地業 人力 (12.88-2.08)*0.15 1.62

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 3.8 (4.59+0.27*2+0.81)*0.37 2.20 3.8

m3

砂地業 人力 (4.59+0.27*2+0.81)*0.03 0.18

砂 0.2 0.2

m3

土間下断熱材 3種bA 4.59+0.27*2+0.81 5.94

t=50 5.9 5.9

m2
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4 ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18N (12.88-2.08)*0.05 0.54

S=15 0.5 0.5

m3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=24N 流し台 0.33*3.00+0.15*0.15*1.20*2 1.04

S=15 9.0 土間 11.34*0.15 1.70 9.0

m3 基礎 0.90*0.90*1.15*4+(2.70+0.90)*2*0.30*1.15 6.21

普通合板型枠 基礎 捨てｺﾝ (14.80+6.80)*0.05 1.08

33.7 土間 15.00*0.15 2.25 33.7

m2 基礎 26.40*1.15 30.36

打放合板型枠B種 流し台 流し台 1.35*3.00*2 8.10

9.9 (2.70+0.50*2)*0.10 0.37 9.9

m2 (0.25*0.60+0.30*1.35+0.15*1.20)*2 1.47

型枠運搬費 4ton車 33.7 33.70

43.6 9.9 9.90 43.6

m2

鉄　　筋 SD 295A  D10

0.4 0.384 0.38 0.4

t

鉄　　筋 SD 295A  D13

0.2 0.156 0.16 0.2

t

鉄筋加工組立 小型構造物

0.5 0.519 0.52 0.5

t

鉄筋運搬費 4ton車

0.5 0.519 0.52 0.5

t

スクラップ控除

0.02 0.015 0.02 0.02

t

計算式
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半月湖野営場 炊事棟

鉄筋数量総括表 鉄筋加工組立（設計重量)

種別 径 総延長 単  重 設計重量所要重量 一　般 N (G,B,C,W) ｽﾘｰﾌﾞ・開口補強 R 土　　間 S 

(m) (kg/m) (kg) (kg) D16以上 　　D13以下 D16以上 　　D13以下 スラブ筋 D13以下

SD345 D22 3.04 D22 D19 D16 D13 D10 D22 D19 D16 D13 D10 D13 D10

D19 2.25 (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

D16 1.56

SD295A D13 150.84 0.995 150 156 142.5 320.8 7.58 48.33

D10 659.15 0.56 369 384

総　計 519 540

ｽｸﾗｯﾌﾟH2級(所要重量-設計重量)x0.7= 15 ※加工場は現場外とし、運搬数量は、設計重量とする。※小規模工事（5ton未満）の重量は、kgとする。

所要重量＝設計重量×1.04

鉄筋数量内訳表
継手は、D13以下：6.0m、D16以上：7.0mごととする。 ｽﾘｰﾌﾞ孔径が布基礎背の1/3以下、かつ60mm未満は補強不要。

D13以下はﾌｯｸはないものとする。 ｽﾘｰﾌﾞ(D10)：(孔径+40d）×4　換気口・人通孔（D13)：幅+240d

継手・定着(ﾌｯｸ無し)長は、L1：40d　L2：35d　L3：小梁下端25d、ｽﾗﾌﾞ下端10dかつ150mm。

　 径 (D) 定　着 一　般 N (G,B,C,W) ｽﾘｰﾌﾞ・開口補強 R 土　　間 S 
部位・記号　 区　分 長さ 継  手 フック 本数 D16以上 　　D13以下 D16以上 　　D13以下 スラブ筋 D13以下

N R S (m) (m) (m) D22 D19 D16 D13 D10 D22 D19 D16 D13 D10 D13 D10
流し台

ヨコ 10 3.00 0.30 3 9.90

10 3.00 0.60 6 21.60

13 3.00 0.30 1 3.30

13 3.00 1.04 3 12.12

タテ 10 0.75 0.55 15 19.50

10 1.35 0.70 13 26.65

13 1.35 1.04 4 9.56

土間

10 4.50 0.30 5 24.00

10 2.70 0.80 3 10.50

10 2.40 0.80 13 41.60

10 0.90 0.80 6 10.20

13 0.90 1.04 2 3.88

13 2.70 1.04 1 3.74

基礎
str 10 3.20 0.30 64 224.00

10 3.20 0.30 36 126.00

13 1.30 0.82 32 67.84

foop 10 3.60 0.15 20 75.00

10 2.40 0.15 20 51.00

13 3.60 0.15 8 30.00

13 2.40 0.15 8 20.40

ベース 10 0.90 0.30 16 19.20

小計(m) 143.22 572.85 7.62 86.30

463 56

463



5 木工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

構造用製材 甲種２級　正角 木調書より 0.27 0.27

0.3 所要数量 0.3

m3

乙種２級　正角 0.18 0.18

0.2 0.2

m3

甲種２級　平角 0.00 0.00

0 0.0

m3

乙種２級　平角 0.05 0.05

0.1 0.1

m3

甲種２級　正割 0.32 0.32

0.3 0.3

m3

甲種２級　平割 0.36 0.36

0.4 0.4

m3

甲種２級　板類 0.00 0.00

0.0 0.0

m3

造作用製材 上小節　　板類 0.00 0.00

0.0 0.0

m3

下地用製材 2級　板類 0.02 0.02

0 0.0

m3

2級　角類 0.00 0.00

0 0.0

m3

構造用集成材 ｶﾗﾏﾂ 0.5 0.50

E105-F300 0.5 0.5

m3

杭柱 PHC杭　300φ　L=4m 4 4.00

4 4.0

本

柱頭梁受金物 4 4.00

4 4.0

ヶ所
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木材材積集計表 構造 直交 仕上 複合
（所要数量） 正角 正角 平角 平角 正割 平割 板 用集 板 割り 角類 厚板 集成 板 割り 合板 CSP OSB ﾌﾛｰ

甲 乙 甲 乙 成材 板 ﾘﾝｸﾞ
半月湖野営場 炊事棟 0.27 0.18 0.05 0.32 0.36 0.5 0.02

0.50

※所要数量＝設計数量x1.05

木材調書 ＊割り:厚＜7.5cm、かつ幅＜厚さの4倍 ＊厚板:厚≧3cm　
＊板:厚＜3cm、かつ幅≧厚さの３倍 ＊甲種：曲げ材　＊乙種：圧縮材

数量(本),(枚)

棟 階 部位 構造 直交 仕上 複合

幅 高 長 正角 正角 平角 平角 正割 平割 板 用集 板 割り 角類 厚板 集成 板 割り 合板 CSP OSB ﾌﾛｰ

(mm) (mm) (m) 甲 乙 甲 乙 成材 板 ﾘﾝｸﾞ

梁 105 360 4.55 2
105 360 1.82 2
105 105 1.82 1

桁・胴差 105 105 3.64 4

縦胴縁 45 105 1.21 9

横胴縁 45 45 3.64 14

束 105 105 0.91 5

母屋 105 105 3.64 2

ﾀﾙｷ 45 120 3.64 11

火打梁 105 105 3.64 3

淀 30 30 3.64 4

野縁 45 45 3.64 15
45 105 3.64 4

軒天野縁 45 45 3.64 11

吊木 24 45 3.64 4

吊木受 45 105 3.64 2

小屋筋違 105 24 3.64 2

構造用合板構造材（2級）

幅･高：挽立寸法　長さ：構造材
(定尺),枠･額縁(内法寸法x1.1),
巾木･廻縁(実長) 構造材(2級) 造作材

所
要
数
量

1.18

造作材（上小節） 下地材(2級)

下地材(2級) 構造用合板

0.02



木材材積集計表 構造 直交 仕上 複合
（設計数量） 正角 正角 平角 平角 正割 平割 板 用集 板 割り 角類 厚板 集成 板 割り 合板 CSP OSB ﾌﾛｰ

甲 乙 甲 乙 成材 板 ﾘﾝｸﾞ
半月湖野営場 炊事棟 0.26 0.17 0.05 0.30 0.34 0.48 0.02

0.48

材積計算書

数量(ｍ3)

棟 階 部位 数量 単位 構造 直交 仕上 複合

(本) 材積 正角 正角 平角 平角 正割 平割 板 用集 板 割り 角類 厚板 集成 板 割り 合板 CSP OSB ﾌﾛｰ

(枚) (m3) 甲 乙 甲 乙 成材 板 ﾘﾝｸﾞ

梁 2 0.1720 0.34
2 0.0688 0.14
1 0.0201 0.02

桁・胴差 4 0.0401 0.16

縦胴縁 9 0.0057 0.05

横胴縁 14 0.0074 0.1

束 5 0.0100 0.05

母屋 2 0.0401 0.08

ﾀﾙｷ 11 0.0197 0.22

火打梁 3 0.0401 0.12

淀 4 0.0033 0.01

野縁 15 0.0074 0.11
4 0.0172 0.07

軒天野縁 11 0.0074 0.08

吊木 4 0.0039 0.02

吊木受 2 0.0172 0.03

小屋筋違 2 0.0092 0.02

小計 0.26 0.17 0.05 0.30 0.34 0.48 0.02

造作材 下地材(2級) 構造用合板

造作材（上小節）

0.02

構造材(2級)

下地材(2級) 構造用合板
設
計
数
量

構造材（2級）

1.12



6 屋根工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

屋根 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 4.50*3.19 14.36

蟻掛葺 14.4 14.4

m2

軒先包み ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 (4.50+3.19)*2 15.38

糸尺150mmまで 15.4 15.4

m

野地板 針葉樹構造用合板 t=12 14.36 14.36

１類　F☆☆☆☆ 14.4 14.4

t=12　910x1820 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940 22kg/m2相当 14.36 14.36

14.4 14.4

m2
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計算式



7 外壁工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

破風 道南スギ　箱目地 (4.03+2.49)*2*0.33 4.30

18x165 4.3 4.3

m2

外壁羽目板 道南スギ　箱目地 7.37+2.88+2.84*2 15.93

18x165 15.9 15.9

m2

天井羽目板 道南スギ　箱目地 9.02 9.02

18x165 9.0 9.0

m2

構造用合板 針葉樹　（耐力壁） 0.0 0.00

外壁下地 特類　F☆☆☆☆ 0 0.0

t=9　910x2730 m2

軒天 ﾊﾟﾙﾌﾟ繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 (11.79-9.02)*1.118-0.96 2.14

t=12　無孔板 ﾌﾗｯﾄｼｰﾗｰ品 2.1 2.1

910x1820 m2

軒天 ﾊﾟﾙﾌﾟ繊維混入ｾﾒﾝﾄ板 (0.17+0.26)*2*1.118 0.96

t=12　有孔板 ﾌﾗｯﾄｼｰﾗｰ品 1.0 1.0

910x1820 m2
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8 金属工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製　450角 1 1.00

内外枠共目地 鍵有 1 1.0

ヶ所
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9 左官工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 刷毛引 11.34-0.50 10.84

10.8 10.8

m2
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計算式



10 塗装工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

木部　WP塗 破風　両面　2回塗 4.30*2 8.60

木部A種　素地B種 8.6 8.6

m2

木部　WP塗 外壁　両面　2回塗 15.93*2 31.86

木部A種　素地B種 31.9 31.9

m2

木部　WP塗 天井　両面　2回塗 9.02*2 18.04

木部A種　素地B種 18.0 18.0

m2

軒天井　EP塗 軒天井 ﾎﾞｰﾄﾞ面 軒天 2.14+0.96 3.10

工程B種(見上) 3.1 3.1

素地B種 m2
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11 仕上ﾕﾆｯﾄ工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

軒下砂利敷 t60 B種 2.84 2.84

2.8 2.8

m2

標識移設 1 1.00

1 1.0

ヶ所

根切り 0.6*0.6*0.75*2 0.54

0.5 0.5

m3

地業 0.6*0.6*0.2*2 0.14

0.1 0.1

m3

埋戻 根切り 0.54 0.54

0.1 基礎 -0.5*0.5*0.55*2 -0.28 0.1

m3 地業 -0.14 -0.14
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12 電気設備工事　　

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

電線管 GLT16 地中 9.1 9.10

9.1 9.1

ｍ

電線管 GLT42 地中 12.2 12.20

12.2 12.2

ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形　SUS防水 2 2.00

200x200x100 2 2.0

個

ﾋﾞﾆﾙ電線 VVF1.6-2C 4.8 4.80

木造ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃ-ﾌﾟﾙ 4.8 4.8

ｍ

ﾋﾞﾆﾙ電線 VVF1.6-3C 1.5 1.50

木造ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃ-ﾌﾟﾙ 1.5 1.5

ｍ

600V ｹｰﾌﾞﾙ CVT14-2C 12.2 12.20

金属管 12.2 12.2

ｍ

600V ｹｰﾌﾞﾙ EM-EEF1.6-2C 9.1 9.10

金属管 9.1 9.1

ｍ

照明器具A 防雨LEDﾀﾞｳﾝｼｰﾘﾝｸﾞ 2 2.00

人感・明るさｾﾝｻｰ付 2 2.0

LGWC51540LE1相当 個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 金属ﾌﾟﾚｰﾄ付 1 1.00

IP15Ax1 1 1.0

ﾈｰﾑ付 個

地中線埋標 800x300 3 3.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ製 3 3.0

個

埋設標識 ｼﾝｸﾞﾙ(W)150 7.8 7.80

7.8 7.8

ｍ

根切り 機械 0.50*1.30*7.80 5.07

BH0.13 5.1 5.1

m3

埋戻し 機械 5.07 5.07

BH0.13 5.1 5.1

m3

計算式
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13-1 機械設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

横水栓 F4 3 3.00

13A 3 3.0

組

水道用 地中配管 3 3.00

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 20A 3.0 3.0

(Pe) m

水道用 地中配管 0.8 0.80

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 20A 0.8 0.8

(SU) m

水道用 屋内一般 1 1.00

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 20A 1.0 1.0

(SU) m

水道用 屋内一般 2.2 2.20

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 100A 2.2 2.2

(SU) m

水抜栓 20A 1 1.00

0.6m 1 1.0

組

水抜栓筐 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(ST) 1 1.00

塩ビ蓋付 1 1.0

200φ 組

埋設表示ﾃｰﾌﾟ 150幅 3 3.00

3.0 3.0

m
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計算式



13-2 機械設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

流しﾄﾗｯﾌﾟ 50A 2 2.00

T14AA 2 2.0

組

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP 100A 8.7 8.70

地中埋設 8.7 8.7

ｍ

沈殿桝 450φ 2 2.00

750H 2 2.0

組

浸透枡 600φ 1 1.00

1600H 1 1.0

組

計算式

排水設備
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14 解体工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

コンクリート RC造 地上部　圧搾機 標準 壁 (3.30+0.53*2)*0.20*1.20 1.05

t150 1.4 流し 0.11*3.00 0.33 1.4

m3

コンクリート RC造 土間コン　圧搾機 標準 土間 1.48*3.30*0.18 0.88

t150 0.9 0.9

m3

コンクリート RC造 基礎部 標準 基礎 (3.15+1.33)*2*0.15*0.55 0.74

t150 1.3 (3.15+1.33)*2*0.15*0.45 0.60 1.3

m3

沈殿桝 有筋コンクリート 桝 0.20*0.80/2.40*2 0.13

450φ 蓋共 0.2 蓋 0.05/2.40*2 0.04 0.2

m3

無筋コンクリート 基礎 0.30^2*PI*0.15*2 0.08

t=150 0.1 0.1

m3

浸透枡 有筋コンクリート 桝 0.37*1.60/2.40 0.25

450φ 蓋共 0.3 蓋 0.08/2.40 0.03 0.3

m3

水栓 横水栓 3 3.00

13φ 3 3.0

ヶ所

給水管 鋼管 0.25+1.60+2.70+0.25*3+0.15*3 5.75

13φ 5.8 5.8

m

　

排水金物 SNA-100 2.00 2.00

ｺﾞﾐ収納器共 2 2.0

ヶ所

排水管 VP 0.50*2+0.70*2+0.90*2+1.00+1.70 6.90

100φ 6.9 6.9

m

数量計算書 半月湖野営場 炊事棟

計算式



15-1 発生材処理費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

とりこわし材 鉄筋コンクリート 壁・流し 1.05 0.33 1.38

積込・運搬 4.1 土間 0.88 0.88 4.1

m3 基礎 0.74 0.6 1.34

沈殿桝 0.13 0.04 0.17

浸透枡 0.25 0.04 0.29

無筋コンクリート 沈殿桝 0.08 0.08

0.1 0.1

m3

小計

4.2

m3

廃プラスチック VP 6.90*0.10*0.10 0.07

0.1 0.1

m3

金属 水栓 0.001*3 0.003

0.01 給水管 5.80*0.013*0.013 0.001 0.01

m3 排水金物 0.001*2 0.002

小計

0.11

m3

小計

4.31

m3

計算式
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15-2 発生材処理費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

処理手数料 鉄筋コンクリート 4.10*2.4 9.84

9.8 9.8

ton

無筋コンクリート 0.1*2.3 0.23

0.2 0.2

ton

小計

10.0

ton

廃プラスチック VP 0.0034*6.90 0.02

0.02 0.02

ton

金属 水栓 0.003*3 0.01

0.03 給水管 0.0013*5.80 0.01 0.03

ton 排水金物 0.003*2 0.01

小計

0.05

ton

小計

10.05

ton

循環税

10.05

ton

計算式
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16 除雪

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 小計 計 備考

人力除雪

（炊事場＋浸透枡周辺 12月（7cm 2回、20cm 2回） 80.7 22.68*0.54 12.25 80.7

+給水管電線路） 1月（7cm 6回、20cm 13回） m3 22.68*3.02 68.49

面積表 縦(m) 横(m) 面積

炊事場 4.2 2.2 9.24

浸透枡周辺 2.9 2.4 6.96

給水管・電線路 3.6 1.8 6.48

機械除雪 12月 4回（7cm 2回,20cm 2回）

（取付道路＋駐車場敷A 1月 19回（7cm 6回,20cm 13回） 23 回

＋駐車場敷B＋ﾄｲﾚ正面）

面積表 延長(m)幅(m) 面積

取付道路 834 3 2502

面積表 縦(m) 横(m) 面積

駐車場敷A 6.3 3 18.9

駐車場敷B 3.6 27.4 98.64

トイレ正面 2.2 5 11

機械除雪面積 2631

計算式
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